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GGG DN 125GGG DN 100GGG DN 100

WL1
DN 2000D 538.69AchseLtg. 537.15

So Schacht 536.78

WL2
DN 1500D 537.90AchseLtg. 536.32

So Schacht 535.96

WL3
DN 1500D 537.07AchseLtg. 535.51

So Schacht 535.15

WL5
DN 1500D 534.51AchseLtg. 532.95

So Schacht 532.59
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StandortKabelverteiler

203020000OK=534.792SA=532.38106020000OK=534.792SA=532.38 D
N

 250 STZ

D
N

 300 SB

108007000OK=533.350SA=530.68SO=530.72 204007000OK=533.350SA=529.95SO=529.99

204008050OK=533.06SA=529.44

108008050OK=533.06

204006051OK=534.21SA=530.60

108006051OK=534.21SA=531.27

108006050

DN 500 SB

DN 300 B

-41.42- 3.81%

106022050OK=535.70SA=532.90

204006052OK=535.79SA=532.09

204006054OK=536.55SA=533.18

108006052OK=535.79SA=532.83

108006054OK=536.55SA=533.81

DN 400 SB

DN 300 B

-36.45- 4.12%
-36.45- 4.06%

204005050OK=536.83SA=533.83

#### ####

#### ####

NAYY 4x150

NAYY 4x50

N
AYY 4x150

NAYY 4x150
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N
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ROTTA-E-KVS-001-010
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SW15D=535,44S=534,19T= 1,25

SW14D=538,53Dneu 538.65S=536,71
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BS5
BS4

BS3

BS2 RW PP DN 400 L:94.04  0.9% <

SW PP DN 200 L:93.50 0.9% <

RW Stb DN 400 L:96.74  1.0% <
SW PP DN 200 L:94.20  1.0% <

RW Stb DN 400 L:53.43  2.0% <

SW PP DN 200 L:56.06  1.9% <
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 Stb D
N

 400 L:51.12  2.7%
 >

SW
 PP D

N
 200 L:51.12   2.8%
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RW Stb DN 400  0.9% <
SW PP DN 200  0.9% <

RW Stb DN 500 L:38.12  1.3% <
SW PP DN 200 L:35.13  1.1% <

OK 538.40SO 536.38T 2.02

OK 537.87SO 535.53T 2.34

OK 537.60SO 535.24T 2.36

OK 537.16SO 534.94T 2.22

OK 536.70SO 534.48T 2.22

OK 535.22SO 533.24T 1.92

OK 534.79SO 532.70T 2.09

OK 534.74SO 532.69T 2.05

OK 535.31SO 533.24T 2.07

OK 535.92SO 533.73T 2.19

OK 536.12SO 533.92T 2.20 OK 536.80SO 534.46T 2.34

OK 537.33SO 534.99T 2.34

OK 538.07SO 535.68T 2.39

OK 538.24SO 535.95T 2.29

OK 538.41SO 536.22T 2.19
OK 538.56SO 536.46T 2.10

OK 534.67SO 532.05T 2.62

OK 535.26SO 532.59T 2.67

OK 535.88SO 533.13T 2.75

OK 536.08SO 533.36T 2.72

OK 536.77SO 533.91T 2.86

OK 537.30SO 534.45T 2.85

OK 538.06SO 535.13T 2.93

OK 538.23SO 535.39T 2.84

OK 538.40SO 535.62T 2.87

OK 538.55SO 535.83T 2.72

OK 538.42SO 535.94T 2.48
OK 537.89SO 535.04T 2.85

OK 537.63SO 534.74T 2.89

OK 537.19SO 534.45T 2.74

OK 536.73SO 534.00T 2,73

OK 535.28SO 532.73T 2.55

OK 534.73SO 532.19T 2.54
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RW HA1OK 538.49SO 536.55T 1.94
OK 538.49SO 536.14T 2.35
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Graben zur Ableitung Außeneinzugsgebiet
Sohlbreite 0.5 m n=1:2  q=0.2%

Schnitt
Abfanggraben

T 0.2 m

T 0.5 m

Graben zur Ableitung Außeneinzugsgebiet
Sohlbreite= 0,5 m Tiefe= 0,6 cm, n=1:2  q=ca. 2%

DN 2000OK 535.02OKLtg 533.14
SO 532.51

108006000 (SCO)
OK=534.99SA=532.27SO=532.27204006000 (SCO)

OK=534.99SA=531.53SO=531.53

WZ(SCO)4.0x2.0OK 535.51OKLtg 533.71
SO 533.15

WS1 (SCO)
DN 2000OK 535.02OKLtg 533.14

SO 532.51
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30,0°

SE 532.23

RW
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L:4.94  6.0%
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Kreuzungsbereich

-41.42- 3.84%
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So Schacht 533.87
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FFR
125/150

OK 538.29SO 535.73T 2.56

OK 538.16SO 535.50T 2.66

OK 538.04SO 535.30T 2.74

OK 538.28SO  536.19T 2.09

OK 538.15SO 535.98T 2.17

OK 538.02SO 535.80T 2.22

FFR
100/125

S:0.40K:3.5

S:0.35K:5.0
S:0.35K:5.0

S:0.55K:8.0

S:0.30K:5.0 S:0.60K:10.0

S:0.45K:7.0 S:0.55K:8.0
S:0.40K:4.0

S:0.35K:5.0

S:0.40K:6.0

S:0.45K:6.0 S:0.45K:5.0
S:0.20K:4.0

S:0.70K:11.0

S:0.30K:6.0

S:0.50K:8.0

SW1DN 1000

SW2DN 1000

SW3DN 1000

SW4DN 1000

SW5DN 1000

SW6DN 1000

RW1DN 1000RW2DN 1000

RW3DN 1000

RW4DN 1000

RW5DN 1500

RW11DN 1000

RW6DN 1200

OK 537.01SO 534.16T 2.85

OK 536.96SO 534.56T 2.40

OK 538.56SE150 536.02SO 535.96T 2.60

OK 538.05SO 535.10T 2.95

OK 537.01SO 534.16T 2.85

OK 535.90SO 533.09T 2.81

OK 534.35SESW4 531.65
SO 531.58T 2.77

OK 534.17SO 531.20T 2.97

OK 538.53SE1 537.00SE2 536.43SE3 536.58SO 536.33T 2.20

OK 538.03SO 535.53T 2.50

OK 535.86SO 533.50T 2.36

OK 534.33SERW4 532.10
SO 532.00T 2.33

OK  536.77SO  534.57T 2.20

OK 534.08SO 531.50T 2.58

RW12DN 1000OK 534.95SO 532.53T 2.42

XR 15
0/
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5

BLÜHWIESE

BLÜHWIESE

5x HA DA40

5x HA DA40

4x HA DA40

2x HA DA40

SW HA1/1
RW HA1/1

OK 536.90SO 534.51T 2.39 OK 536.83SO 534.81T 2.02X-Stück

X-Stück

6x HA DA402x Klemmring mit Bohrung DN 125

1x Klemmring mit Bohrung DN 150
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Aushub Graben (T max 0,5 m)
und Auftrag Damm (H ca. 0,2 m)
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1:2
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0,50

Ingenieurgesellschaft
für Bauwesen mbH

Friedrichstraße 16

Telefon 0 75 81  48003-0
Telefax 0 75 81  48003-10

88348 Bad Saulgau

Schranz + Co. Maßstab

Anerkannt, Bauherr

Plannummer

Planart
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+
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Kreis

Gewerk

Planungsphase

Projekt

Auftraggeber

co +

Schranz + Co.

geändert, ergänzt

Datum, Unterschrift

gezeichnet, bearbeitet

Bad Saulgau, den

Stempel

Ausfertigung

Anlage

Gemeinde Rottenacker

Alb-Donau-Kreis

BG Schwärze

Ver- und Entsorgungsleitungen
Baugebiet

Ausführung

Lageplan

1:250 grs

089+013+5.2

Legende
Bestand

Regenwasserkanal
Schmutzwasserkanal
Wasserleitung
Leerrohr DA 50
Telekom
Netzte BW NS Erdleitung
Netzte BW MS Erdleitung

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit für unterirdische Versorgungsleitungen.

Straße, Aspahlt
Gehweg, Asphalt
Feldweg
Wiesenweg

Planung
Regenwasserkanal
Schmutzwasserkanal
Wasserleitung
Leerrohrtrasse
Freihaltetrasse Netze Südwest

Straße, Aspahlt
Gehweg, Asphalt

BS2 Bohrpunkte
Baugrundgutachten

Die Entwässerung der Waserleitungsschächte mit
Kellerablauf und Rückstauverschluss an W-Kanal.

Die Wasserleitungshausanschlüsse sind in
PE DA 40 auszuführen.

Hausanschlussleitungen RW+SW sind in
PP DN 150 und mit 2 % Gefälle auszuführen


